Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Hrabova
urad méstského obvodu

Vase znacka:

Ze dne:

C.j.: CJ 03915/2017/Kra

Sp. zn.: SZ CJ 03751/2017/2 ( ]
Vyfizuje: Svatava Kralova Adresat (uchaze¢)

Telefon: +420 599 420 119

E-mail: skralova@ostrava-hrabova.cz

Datum: 2.10.2017

Dodateéné informace

Otazka ¢. 1

V technické zpravé je uvedeno: ,,ZTI, UT Mar — Stavajici. Souéasti zadavaci dokumentace jsou
rozpodty, kde je mimo jiné rozpodet UT, ale soudasti jiz neni vykresova dokumentace a ani
Technicka zprava k ustfednimu vytapéni. Zadame o zvefejnéni vykresové dokumentace tykajici se
ustiedniho vytapéni.

Odpovéd k otazce €. 1
Byla dodéana a zvetejnéna ptislusna dokumentace na https://vz-hrabova.ostrava.cz/.

Otazka ¢. 2

V technické zpravé je uvedeno: ,,ZTI, UT Mar — Stavajici. Souéasti zadavaci dokumentace jsou
rozpocty, kde v stavebnim rozpoctu se nachazi oddil 725 Zatizovaci pfedméty , ale soucasti jiZz neni
vykresova dokumentace a ani Technické zprava k ZT1. Vzhledem k tomu, Ze u polozky rozpoctu 95
je jednotka soubor, tak Vas timto zaddme o zvefejnéni vykresové dokumentace k ZTI a
polozkového rozpoctu z kterého by byly zcela zfejmé poZzadované dodavky materialu a prace.

Odpoveéd k otazee €. 2

Polozka ¢. 95 tesi napojeni WC na stavajici odpad sprchového koutu (dle ptivodni PD je zde
odpadni potrubi DN 100, nutno proveétit prfed zapocetim praci a konzultovat s autorskym a
technickym dozorem stavby) a napojeni piivodu vody ze stavajici sprchové baterie. Neni mozno
blize specifikovat z ditvodu skrytych konstrukci. Polozku nacenit jako napojeni ptivodu vody pro
klozet a upravu rozvodl kanalizace do maximalniho rozsahu délky 2m z DN100 vcetné vsech
systémovych prvki.

Otazka €. 3

V polozce ¢€.92 stavebniho rozpoctu je uvedeno: ,Klozet kombi, nadrz s armaturou, odpad
vodorovny — soubor 1% V technické zpravé je uvedeno: ,usadit WC misu tak, aby vyska
zachodového prkénka byla 460mm®, coz by znamenalo dodat WC kombi pro ZTP. Ve vypise prvkil
je u polozky D03 uvedeno: ,,Kombinac¢ni klozet ..... Rozméry 630x360x770mm...“ Kdy hodnota
360mm znamena vysku WC. Zadame timto o odstranéni rozpord.
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Odpoveéd k otazee €. 3

Dle ptivodni PD je zde odpadni potrubi DN 100, nutno proveéftit pred zapocetim praci a konzultovat
s autorskym a technickym dozorem stavby.

Otazka ¢. 4

Soucasti zadavaci dokumentace jsou rozpocty silnoproudu a slaboproudu, ale jiz neni soucasti PD a
Technické zpravy. Zadame timto o zvefejnéni PD elektroinstalace a slaboproudu, ponévadz bez PD
neni mozné nékteré polozky nacenit.

Odpoveéd k otazee €. 4

Byla dodéna a zvetejnéna piislusna dokumentace na https://vz-hrabova.ostrava.cz/.

Igor Travnicek ,,otisk ufedniho razitka“
starosta
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